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SWIADECTWO
Nr OS/225/CUE/15

potwierdzajace, Ze :

typoszereg kottéw wodnych typu Klimosz Duo
o nominalnej mocy od 15 do 100 kW opalany granulatem drzewnym tzw. pelety
z automatycznymi palnikam
Symbole: PKWiU 28.22.12-00.50
PN-EN 303-5: 2012

produkowany przez:

KLIMOSZ Sp. z o0.0.

43-250 Pawlowice, ul. Zjednoczenia 6

spelnia wymagania dotyczace ochrony $rodowiska ustalone w Kryteriach Technicznych:

KT/OS 01-2005

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez: Laboratorium Badan Kottéw i Urzadzeri Grzewczych
w Lodzi; ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniach z badan: 02/09-LG ; 21/10-LG ; 29/09-LG ; 54/09-LG ; 41/13-LG ; 43/13-LG.

Nie badany kociot 50 kW speinia wymagania dotyczace ochrony $rodowiska poniewaz zgodnie z punktem 5.1.3 normy ,,PN-EN
303-5 KOTLY GRZEWCZE. Czes¢ 5: Kotly grzewcze na paliwa stale z rgcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do
500 kW — Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.” w przypadku kottéw jednego typoszeregu o jednakowej budowie i stosunku
nominalnej mocy cieplnej najwigkszego do najmniejszego kotta rownym 2:1 badania typu wykonuje si¢ dla najmniejszego i najwigkszego
kotla. Nie badane kotly mieszcza si¢ w tych przedziatach. Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, Ze producent nie wprowadza zadnych
zmian technicznych w produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wcze$niejszego uzgodnienia z
Laboratorium, ktére wydato $§wiadectwo.

Okres waznosci Swiadectwa
od 06.2015 do 06.2018

Kierownik
Laboratorium Badan Kottow i Urzadzen
Grzewczych

Yy eyl

(podpis)

1.6dZ; dnia 15.07.2015 .
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SWIADECTWO
Nr OS/225/CUE/15
Kotly wodne typoszeregu KLIMOSZ DUO o nominalnych mocach cieplnych
15; 25; 35; 50; 75 1 100 kW z automatycznym podajnikiem paliwa.
Badane zgodnie z wymaganiami PN EN 303-5: 2012.
Uzyskana warto$é .
Parametr Miano | Klimosz | Klimosz Klimosz | Klimosz | Klimosz W)l'lrg:iaima
Duo 15 Duo 25 Duo 35 Duo 75 Duo 100 .
przepiséw
Paliwo Granulat drzewny ,,pelety“
Q! Ml/kg 17,9 18,2 17,2 17,2 17,9 bez wymagan
A’ . 0,3 0,3 1,1 0,8 0,4 2+7
wr i 49 5,7 8,4 8,2 6,0 <11
Moc cieplna kW 14,7 18,8 28,6 66,3 86,2 > QzN
74,1 dla 15 kW
75,0 dla 22 kW
Sprawnos$é n % 77,9 89,3 90,3 80,7 89,3 |75,7dla28kW
77,9 dla 66 kW
78,6 dla 86 kW
< 500 (5 kL)
Cco 434 155 135 704 143 <1000 (4 kL)
. <20 (5Kkl.)
> 0GC mg/m? 4 9 9 36 16 <30 (4 kL)
E <100 (3 kL)
<40 (5 kL)
Pyt 63 28 37 60 26 <60 (4 kl.)
<150 (3 kl.)

*) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych

16dZ; dnia 15.07.2015r.




KLIMOSZ KLIMOSZ Sp. z o.0.

43-250 Pawlowice
ul. Zjednoczenia 6
NIP 651-16-11-021

tel. 32 47570 22

fax. 32472 42 27

e-mail: biuro@klimosz.pl

Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Gliwicach pod nr KRS 0000159074
Wysokos¢ kapitatu Zaktadowego: 1 450 000.00zt (wniesiony w catosci).

Pawtowice, 20 lipca 2016

OSWIADCZENIE PRODUCENTA

Producent Klimosz Sp. z 0.0. o$wiadcza, ze nazwy kottéw DUO EKO i Klimosz DUO s3
tozsame, kotly roznig sige jedynie zastosowanymi obudowami kotta. Konstrukcja korpusu kotta,

podstawa palnika oraz palnik automatyczny s3 tego samego typu.

W procesie produkcji, w stosunku do urzadzen, ktére podlegaty badaniom, nie dokonano

zmian wptywajacych na wskazniki emisji oraz sprawnosc.
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Mir ffl«fywm tawonmir Pilarski
Podpis Prezeifa firmy KLIMOSZ ierownika ZBUE-CUE

INSTYTUT ERERGETYKI
Instytut Badawczy
Zaklad Badan
Urzgdzen Energetycznveh CUE
93-231 Lodé, ul. Dostawcza 1
tel. 42 640-08-21



